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BESTATIGUNG

PCA

PoLniscHes CENTRUM

von bei der Priifung der heiztechnischen Anforderungen erzielten Einzelergebnisse FOR AKKREDERUNGEN
Prufstelle: INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy - Benannte Stelle 1452
Priiflaboratorium fiir Kessel- und Heizungsanlagen in £.6dz PRUFUNGEN
N—_——
Auftraggeber: KRATKI.pl MAREK BAL AB 087
ul. Witolda Gombrowicza 4
26-600 Jedlinsk/Wsola
Polen
Austellungsort und Datum:
Prifgegenstand: Kamineinsatz nach EN 13229 (Dauerbrandfeuerstétte) zur Nutzung als +6dz den, 15.01.2015
Raumbheizung in Gebauden durch Befeuerung mit festen biogenen Brennstoffen
Typ: NADIA 14
Seite 11
Kurzbeschreibung Feuerraum ohne Rost und mit Keramik ausgelegt, Ausbrennen auf Asche,
des Priifgegenstandes: Frischluftzufuhr Gber Primar- und Sekundarluft. Dokument:
Prifbestatigung A/014-15
Nennwarmeleistung: Gesamtwarmeleistung: 14 kW
Unser Aktenzeichen:
u : EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006
Prifungsgrundlage: CUE/051/14
Priifbericht Nr. 128/14-LG vom 15.01.2015
Prifberichtsnummer:
Art der Priifung Prifung nach EN 13229, sowie den Anforderungen der. 2 Stufe der BImSchV und 128/14-LG

die BStV der Stadte Muinchen und Regensburg, sowie Art. 15a B-VG

Die Priifergebnisse beziehen

Weitere detaillierte Angaben zur Priifung, zum Priifgegenstand sowie zu den sich ausschlieBlich

Priifergebnissen sind dem Prifbericht zu entnehmen. auf den angegebenen
Prifgegenstand sowie den
Anforderungen fir Deutschland 2. Stufe BImSchV sowie die BStV der Stadte Minchen und Regensburg, | Angabenauf dem CE-
sowie Osterreich (Art. 15a B-VG) Typenschild.
Brenn-
Standards . Nennwéarmeleistung Wirkungsgrad Emissionswerte " Diese Prilfbestatigung der
erzielten Einzelergebnisse wird
; unbeschadet der Rechte Dritter
emth]teIt gefoT:dert CO-Gehalt NOx Staubgehalt insbesondere privater
kW Schutzrechte gegentiber dem
" . Messw. gef. Messw. gef. Messw. gef. Auttraggeber oder Hersteller
mg/Nm® | mg/Nm* | mg/Nm® | mg/Nm® | mg/Nm3 | mg/Nm® erstellt. Die Veréffeptlichung
BImSchV Stufe 2 80 >75 1093 | <1250 90 <200 a7 <40 B’;"‘(Xr::fe"s“ggg’:ses
A s % % | mgMJ | mgMJ | mg/MJ | mg/MJ | moMJ | moMJ | |, schiiemich der schftichen
Art. 15a B-VG 80 >80 719 <1100 59 <150 24 <35 Genehmigung des
Priiflaboratoriums fiir Kessel-
a: Steinkohle b: Braunkohle c: Koks d: Anthrazit A: Stiickholz B: Hackgut C: Holzpresslinge D: Sagespane und Heizanlagen.

) Emissionswerte bezogen auf 13% O,

Dieses Dokument besteht aus

1 seiten
Unterschrift des Priiflaborleiters ~ Unterschrift des Betriebsleiters Stempel der Priifstelle
Copyright by
/’(9 /\) :’/0/)) INSTYTUT ENERGETYEN| Prfiaboratorium fir
’ ‘ . Instytut Badawczy Kessel- und Heizanlagen
Zaktad Badan int6az.

Dipl. Ing. Marek Niedziatomski g. Stawomir Pilarski

Urzadzefi Energetycznych CUE
93-231 kédz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21



